Caldera GO-50 con cuadro control CC-105
(Esquema hidraulico Fig. 15)

Esquema conexionado eléctrico.

Antes de efectuar la interconexién entre la caldera y de-
posito seglin esquema, es necesario efectuar los siguien-
tes cambios en las regletas del depésito y de la caldera.
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Conectar resistencia eléctrica (opcional) entre 3y 5
eliminando puente entre 5y 6.
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== Conductores de 2,5 mm? de seccion.
— Conductores de 0,75 mm? de seccion.

A Circulador calefaccién
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